StADT FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT

Bauaufsicht

Prifung von technischen Anlagen und Einrichtungen geméanR der Technischen Prifverordnung
(TPrifV) von bauaufsichtlich anerkannten Prifsachverstandigen geman der Hessischen Ver-
ordnung Uber Prifberechtigte und Prifsachverstandige (HPPVO)

AL
1. Welche Sonderbauten/Geb&ude fallen unter den Anwendungsbereich der TPrufVv?
Unter den Anwendungsbereich der Technischen Prufverordnung fallen

1. Hochhausern nach 8§ 2 Abs. 9 Nr. 1 der Hessischen Bauordnung,

2. Verkaufsstatten nach § 2 Abs. 9 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung,

3. Versammlungsstatten nach § 2 Abs. 9 Nr. 6 Buchst. a der Hessischen
Bauordnung, in Museen und ahnlichen Gebauden jedoch nur fur
Versammlungsréaume, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen, und ihre
Rettungswege,

4. Gebauden zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit
Pflegebedurftigkeit oder Behinderung nach § 2 Abs. 9 Nr. 7 der Hessischen
Bauordnung,

5. Krankenhé&usern nach § 2 Abs. 9 Nr. 8 der Hessischen Bauordnung,

6. Beherbergungsbetrieben nach § 2 Abs. 9 Nr. 11 Buchst. b der Hessischen
Bauordnung, jedoch nur, wenn diese Uber mehr als 100 Gastbetten verfligen,

7. allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, soweit sie nicht ausschlielich der
Unterrichtung Erwachsener dienen,

8. Garagen mit einer Nutzflache von mehr als 1000 m? einschlief3lich der
Verkehrsflachen und

9. sonstigen Sonderbauten nach § 2 Abs. 9 der Hessischen Bauordnung, soweit die
Prufung zur Gefahrenabwehr erforderlich und nach 8 53 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 Nr. 20 der Hessischen Bauordnung im Einzelfall angeordnet worden ist.

2. Was ist bei den Sonderbauten zu tun, die nicht unter den Anwendungsbereich der
TPrifV fallen, z. B. Biro- und Verwaltungsgebaude mit mehr als 3.000 m2 Brutto-Grundfla-
che entsprechend § 2 Abs. 9 Nr. 5 HBO?

Die Anwendung der TPrufV bzw. friiher Hausprifverordnung kann in einer Baugenehmigung an-
geordnet worden sein.

Ist die Anwendung der TPrufV bzw. friiher Hausprifverordnung nicht angeordnet worden, kann
im Rahmen der Wiederkehrenden Prifung die einmalige Prifung im Zuge eines Verwaltungsver-
fahrens durch die Bauaufsicht verlangt und ggf. auch féormlich angeordnet werden, sofern dem
Verlangen nicht nachgekommen wird.

3. Welche technischen Anlagen und Einrichtungen sind durch bauaufsichtlich
anerkannte Prufsachverstandige regelmagig tberprifen zu lassen?

Bei Gebauden, die in den Anwendungsbereich der TPrifV fallen, missen folgende technische
Anlagen und Einrichtungen durch bauaufsichtlich anerkannte Prifsachverstandige auf ihre
Wirksamkeit und Betriebssicherheit einschlie3lich des bestimmungsgemalen Zusammenwir-
kens von Anlagen (Wirk-Prinzip-Prifung) geprift werden, sofern diese in den Gebauden tatsach-

lich vorhanden sind:
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1. Luftungsanlagen, ausgenommen solche, deren Leitungen nicht durch Decken oder Wande
gefihrt sind, fur die aus Grinden des Raumabschlusses eine Feuerwiderstandsfahigkeit
vorgeschrieben ist,

. CO-Warnanlagen,

. Rauch- und Warmeabzugsanlagen,

. DruckbelUftungsanlagen,

. Feuerléschanlagen, ausgenommen nichtselbstandige Feuerléschanlagen mit trockenen
Steigleitungen ohne Druckerh6hungsanlagen,

. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und

. Sicherheitsstromversorgungen.
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4. Warum sind diese Anlagen und Einrichtungen tberprifen zu lassen?

Ziel der Prifung ist es, die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Anlage festzustellen. Bei der
Prifung sind die einschléagigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten. Die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik sind zu berticksichtigen.

Diesbeziglich verweisen wir auch auf die ,Grundsatze fur die Prifung technischer Anlagen und
Einrichtungen entsprechend der Muster-Prifverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prif-
sachverstandige® (bezeichnet auch als ,TGA- bzw. Muster-Prufgrundsatze®).

5. Wann bzw. in welchen Abstanden sind diese Prifungen vornehmen zu lassen?
Die Prifungen sind:

. vor der ersten Aufnahme der Nutzung der baulichen Anlagen,

. unverziiglich nach einer technischen Anderung der baulichen Anlagen,

. unverziiglich nach einer wesentlichen Anderung der technischen Anlagen sowie

. jeweils innerhalb einer Frist von drei Jahren (wiederkehrende Priifungen)
durchfihren zu lassen.

A WNPF

6. Wem obliegt die Verpflichtung, diese Prifungen zu veranlassen?

Die Veranlassung dieser Prifungen obliegt der Bauherrschaft, der Betreiberin oder dem Betrei-
ber. Der Betreiber hat bauaufsichtsrechtlich anerkannte Prifsachverstandige mit der Durchfih-
rung der Prifungen nach 8 2 Abs. 1 und 2 TPrifV zu beauftragen, fir die Prifung notwendige
Vorrichtungen und fachlich geeignete Arbeitskrafte bereitzustellen und die erforderlichen Unterla-
gen bereitzuhalten.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass diese Verpflichtung auch durch die
Eigentiimerin oder den Eigentiimer zu erfillen ist.

7. Wielange sind die Berichte tber die Prifungen aufzubewahren?

Die Berichte tber die Prifungen sind mindestens sechs Jahre aufzubewahren und der unteren
Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

8. Welche Konsequenzen kann eine versdumte bzw. nicht fristgerecht durchgefiihrte Prifung
haben?

Wir weisen darauf hin, dass nach 8§ 86 Abs. 1 Nr. 21 der Hessischen Bauordnung ordnungswidrig
handelt, wer entgegen den 88 2 und 3 der TPrufV die

1. 8 3 Nr. 1 keine bauaufsichtsrechtlich anerkannten Prifsachverstdndigen mit der Durchfih-
rung der Prifungen nach 8§ 2 Abs. 1 und 2 beauftragt, die fir die Prifung notwendigen Vor-
richtungen oder fachlich geeigneten Arbeitskréfte nicht bereitstellt oder die erforderlichen
Unterlagen nicht bereithélt,
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2. 8 3 Nr. 2 die von der oder dem Prifsachverstandigen festgestellten Mangel innerhalb der
von ihr oder ihm festgelegten Frist nicht beseitigt,

3. 8 3 Nr. 3 die Berichte Uber die Prifungen nach § 2 Abs. 1 und 2 nicht mindestens sechs
Jahre aufbewahrt oder auf Verlangen der unteren Bauaufsichtsbehorde nicht vorlegt oder

4. § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 die Prufungen nicht fristgerecht durchfuhren lasst.

9. Wielange ist die TPrufV gultig?

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 au-
Rer Kraft.

Die Hessische Verordnung Uber Prifberechtigte und Prufsachverstandige nach der Hessi-
schen Bauordnung (HPPVO) regelt die Anerkennung und Téatigkeiten der Prifberechtigten und
Prifsachverstandigen in den Fachbereichen Standsicherheit, Brandschutz, technische Anla-
gen und Einrichtungen, Erd- und Grundbau, Vermessungswesen sowie Energieerzeugungsan-
lagen.

1. Welche Stellung besitzen die Prifsachverstandigen gegenuber ihrer Auftraggeberin oder ih-
rem Auftraggeber?

Die Prifsachverstandigen sind im Rahmen der ihnen obliegenden Pflichten unabh&angig und an Wei-
sungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers nicht gebunden.

Die jeweiligen Prifsachverstandigen sind dafur verantwortlich, dass die an den einzelnen Anlagen
und Einrichtungen durchgefihrten Prifungen nach Art und Umfang notwendig und hinreichend sind.

2. Wo finde ich eine Aufstellung der in Hessen bauaufsichtlich anerkannten Prifsach-
verstandigen fur technische Anlagen und Einrichtungen?

Eine Liste der in Hessen bauaufsichtlich anerkannten Priifsachverstandigen ist u. a. auf der Home-
page des HMWVL (www.wirtschaft.hessen.de) zu finden.

Die bauaufsichtlich anerkennten Prifsachverstandigen sind nach den einzelnen Fachbereichen sowie
insbesondere nach den jeweiligen technischen Anlagen und Einrichtungen, fur die diese ihre Aner-
kennung besitzen, aufgelistet.

3. Wie lange ist die HPPVO glltig?
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 aul3er Kraft.

4. Was ist dariiber hinaus bei den Prifungen von technischen Anlagen und Einrichtungen zu
beachten?

Auf der vorangestellten Homepage des HMWVL sind auch die ,Grundsatze fir die Prifung techni-
scher Anlagen und Einrichtungen entsprechend der Muster-Prifverordnung durch bauaufsichtlich an-
erkannte Prifsachverstandige® (auch bezeichnet als ,TGA- bzw. Muster-Prufgrundsatze®) einzuse-
hen.

Die TGA- bzw. Muster-Prufgrundsatze dienen den Prifsachverstandigen bei deren Prifung als Orien-
tierungshilfe. Die orientierende Anwendung kann durch die bestehenden Prifanforderungen der hes-
sischen TPrufV eingeschrankt sein.

Vor Durchflhrung der jeweiligen Prufungen sind samtliche Unterlagen dem Prifsachverstandigen
auszuhandigen.

Diese sind in der Regel:

- Baugenehmigungen einschlie3lich der genehmigten Bauvorlagen
- Brandschutzkonzepte und —nachweise
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- Plane und Schema der Anlage mit Angabe der wesentlichen Teile, der Installationsorte,
Aufstellungsorte, Steuereinrichtungen und Energieversorgung

- Prifbericht der zuletzt durchgefiihrten Prifung

- Errichtungs- und Instandhaltungsnachweise

Achtung! Diese Aufstellung ist nicht abschlieRend und kann unter Ziff. 3. der TGA- bzw. Muster-Prif-
grundsétze nachgelesen werden.

1IN
Wiederkehrende Sicherheitsiiberprifung nach § 61 Abs. 2 HBO durch die Bauaufsicht:

1. In welchem Zusammenhang stehen die Prifungen der technischen Anlagen und Einrichtun-
gen nach TPrufV zu einer Wiederkehrenden Sicherheitstberprifung gemar 8§ 61 Abs. 2 HBO?

Die Bauaufsicht verlangt in Vorbereitung einer Wiederkehrenden Priifung die Vorlage der
aktuellen Prufberichte von sdmtlichen im Geb&aude vorhandenen, nach technischer
Prifverordnung zu prifenden technischen Anlagen und Einrichtungen.

In der Regel sollten diese verfuigbar sein und von der Bauherrschaft, der Betreiberin oder dem Betreiber
der Anlagen (siehe oben) ohne zeitliche Verzégerung auf Verlangen vorgelegt werden kdnnen.

Diese bilden dann die Grundlage fur die anschlielend durchzufihrende Wiederkehrende Priifung der
Bauaufsicht (siehe auch Ziff. 4. der Ausfuhrungen zu den WKP).

Erforderlichenfalls ergeben sich durch etwaige erforderliche Mangelbeseitigungsmafinahmen sowohl
aus den Prifberichten, als auch aus der WKP gemeinsame Schnittstellen, die eine gemeinsame Abar-
beitung notwendig macht.

Bei den Verfahren zur Vorlage der Prufberichte gemaf TPrifV einschlief3lich der Beseitigung von Mén-
geln aus den Prifberichten sowie bei der Wiederkehrenden Prifung gemani § 61 Abs. 2 HBO handelt
es sich jeweils um separate, eigenstandige Verwaltungsverfahren nach den Vorschriften des HVWVIG.

Diese sind erst beendet, wenn allen Forderungen vollstandig nachgekommen wurde, d. h.

- samtliche Prifberichte liegen beanstandungsfrei vor,

- samtliche (sicherheitsrelevanten) Mangel, die nach Bewertung des
Prifsachverstandigen eine Gefahrdung darstellen bzw. bauordnungsrechtliche
Relevanz haben, wurden vollstandig und ordnungsgemalf (entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik) beseitigt,

- samtliche Mangel, die anlasslich der WKP festgestellt wurden, wurden vollstdndig und
ordnungsgemal (entsprechend den anerkannten Regeln der Technik) beseitigt und

- dies in geeigneter Form schriftlich (siehe Muster ,Bauleiter-Erkldrung” sowie Muster
Jachunternehmer-Erklarung”) gegentiber der Bauaufsicht, Sachgebiet Priifung
Sonderbau, nachgewiesen wurde.




